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LEGENDA
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5 Tubo riparatore fi 40 con campana in PVC
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Chiusino in ghisa D400 - fi 90 x h 200
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Manto d'usura
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Binder
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Tubo in ghisa DN 150

Collare di presa staffa Inox

Valvola a TI da 1"

Tubo Polietilene Multistrato

Asta di manovra

Piastra in calcestruzzo 40x10 cm

Fondazione stradale

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Sabbia vagliata
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14 Collare di presa a due gusci
In alternativa
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Pozzetto pesante prefabbricato in cls
Sifone in PVC
Tubo in PVC

Curva in PVC

1

Pozzetto in cls 40 x 40
7 Collettore fognario PVC

Braga in PVC

LEGENDA

STATO DI PROGETTO
Planimetria smaltimento reflui, allaccio gas metano e acquedotto

Particolari costruttivi

TAVOLA

A19 1:500
1:20

COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

SCALA

PROGETTAZIONE COMMITTENTE

4 PROGRESS s.r.l.
Sede legale in:

Via Luca della Robbia n.33
Città di Castello (PG)

C.F. 03675820546

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO (P.U.C.)
art. 121 L.R. 65/2014 - AREA EX COSE DI LANA

Loc. Santa Fiora - Via Senese Areatina

Giugno 2021
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Pozzetto di consegna in cls misure minime interne 30 x 30
Braca per ispezione
Tubo in PVC UNI EN 141-01 tipo SN8 DN 160 (minimo)

Chiusino in ghisa  C250

1

Rinfianco in cls
7 Collettore fognario gestito dalla soc. Gaia s.p.a.

Pozzetto di allaccio con chiusino passo d'uomo 500 in ghisa
D400 o superiore tipo incernierato con apertura a maniglia
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8 Rinterro com misto di cemento o stabilizzato di cava
9 Fondazione stradale
10 Binder
11 Tappeto di usura
12 Collettore fognario gestito dalla soc. Gaia s.p.a.

LEGENDA

POSA IN OPERA TUBAZIONI DI ALLACCIO

AL CONTATORE DI UTENZA RETE ACQUEDOTTO
POSTO SULLA DORSALE PUBBLICA

ALLA RETE PUBBLICA FOGNATURA

ALLA RETE PUBBLICA FOGNATURA

ALLA RETE PUBBLICA FOGNATURA
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ALLA RETE PUBBLICA METANODOTTO

AL CONTATORE DI UTENZA RETE ACQUEDOTTO

POSTO SULLA DORSALE PUBBLICA

ALLA RETE PUBBLICA METANODOTTO ALLA RETE PUBBLICA METANODOTTO ALLA RETE PUBBLICA METANODOTTO

COLLEGAMENTO TUBAZIONI DI SCARICO - CONDOTTA PRINCIPALE

ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA SCHEMA SMALTIMENTO REFLUI ALLACCIO ACQUEDOTTO

POSA CONDOTTA METANO

Condotta PRIVATA acque reflue (esclusi i wc)
(condotta a gravità)

Condotta PRIVATA acque reflue (nere - wc)
(condotta a gravità)

LEGENDA
Limite proprietà

Pozzetto di allaccio su fognatura pubblica

Pozzetti di consegna

Pozzetti di raccordo e ispezione in cls

Condotta PRIVATA acquedotto

Cabina gas metano

Condotta PRIVATA gas metano

Degrassatore in polietilene monoblocco

Fossa biologica di tipo imhoff

Edifici in progetto

Edifici altre proprietà

Cabina ENEL

1

2

Manto d'usura

LEGENDA

3

Binder
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Fondazione stradale

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Sabbia vagliata
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8 Tubo condotta

Conglomerato cementizio

4

5 Nastro di segnalazione Safer

9

9 Nastro segnaletico con la scritta
"ATTENZIONE TUBO GAS"
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