Tabella 2 Perdite di Carico

TRATTO B DIAMETRO (DN) Bl DIAMETRO (m) B LUNGHEZZA (m) Bl LUNGHEZZA EQUIVALEN ENTE) [ perdita
A-B 100 0,1063 50 0,0185 1,48
B-C 250 0,2604 40 0,0119 0,76
c-D 150 0,1593 150 0,0163 3,92
C-E 200 0,2079 30 0,0177 2,27
E-F 150 0,1593 150 0,0163 3,92
E-M 150 0,1593 40 0,0031 0,20
M-N 125 0,1307 40 0,0031 0,20
N-O 125 0,1307 170 272 23 0,0065 0,0013 0,35,
Vasche interrate
I acque lavaggio erbe
I -
Tabella 1 Utenze Termiche II % |r. _______________ " %
e - o - r'—-’ S TR _'i_ e ‘_'—-.' -_-:— O W | |
Utenza R4 Potenza (kw) K4 P (keal/n) Kd Delta T (°C) B4 Portata ( / : : 1° vasca
B 500 429920 10 43,0 I : : Sedimentazione
Al 150 128976 10 12,9 / ! ! mo.256.00
A2 150 128976 10 12,9 Y ,ﬁ& _ - i TETTOIA i
A3 150 128976 10 12,9 J ‘i - = ! !
A4 150 128976 10 12,9 / B~ CENTRALE TERMICA A METANO ! !
A5 150 128976 10 12,9 { Il : : 2° vasca
A6 150 128976 10 12,9 I oo Diametro = DN250. I : : Sediment.
A7 150 128976 10 12,9 I < Portata = 344 m3/h. /:| 3 me-192.00
A8 150 128976 10 12,9 II \D/Z:?acllta:lé?cr'n/s' i LAVAGGIO CESTE PLATEA STOCCAGGIO E CANCELLI CARICAMENTO ERBE
A9 150 128976 10 12,9 / Potenza Max = 4000 kW 1] R~ 7T ———7 C:hiarificato
A10 150 128976 10 12,9 7 A ciu L/><\ E = I | mc.64.00
A1l 150 128976 10 12,9 ] s (DN 150) 1l (DN 150) d
Al12 150 128976 10 12,9 Y] @
A13 150 128976 10 12,9 Y] Il g §g
AN IS TN\ TN N N i
Al4 150 128976 10 12,9 Y £ Il ~N ym 7 - AR AR AL HE B
Al5 750 644880 10 64,5 ] b ] \;e‘ | ) (;em:; i 69“"3 3 W f’e"7 ) \ & i Q‘“ 9 i
N NS
A16 150 128976 10 12,9 ! o . l w\ A ] il ~ M MM | i L L
A17 150 128976 10 12,9 II Il
A18 150 128976 10 12,9 o Il SR
A19 150 128976 10 12,9 / MW I IDRICA
I
- = = = = U AR, vttt CENTRO ESSICCAZIONE ERBE
A21 150 128976 10 12,9 Y} 5 DA AVVIARE AL MAGAZZINO ——
A22 150 128976 10 12,9 / e L Y e E
A23 150 128976 10 12,9 7 B8 ﬁ% w1 | |: ~~~~~~~~~
A24 150 128976 10 12,9 ! e Ejji . I o - . o N o
A25 150 128976 10 12,9 Y J L mu M mN M N M v
A26 150 128976 10 12,9 q Il : AN ANILA /-\Dm 2o b Kg
A27 150 128976 10 12,9 1 %, I (AP} (AR ARG 1 ) 1AE c1) A
A28 150 128976 10 12,9 1 @ ': |
A29 150 128976 10 12,9 U '
A30 750 644880 10 64,5 II (BN '150) | ON 50 F
D1 162 139552 10 14,0 / o E i
D2 273 234994 10 235 / i L
L ===
/) I|
llm e II
I W II T [~ et [ a T T T T T T T T T T T T w T T T T T w T T T T T T m T T T mT T T T T ]
| |
1 AR AR AN An A An A Al | |
I W W W w W w W W II | TETTOIA PLATEA ZONA SOSTA TRATTORI ED ATTREZZATURE |
’. Y doowes_ N ___ @ O
V@w 7] & —a A | —a ] 7 '==i| 2
II W M (DN 125) ,— i i —;
I m Ugcwo
I W nl:h RIMESSAGGIO TRATTORE E
ATTREZZATURE MAGAZZINO PRODOTTI
I PER L'AGRICOLTURA E
I }% FERTILIZZANTI d
I % OFFICINA RIPARAZIONE
q ot
{
d - 0., B, .
AN o i e z
Y} Yol ot m DEPOSITO SEMENTI
f 8B o £ 3
;58 we A% £ : ;
I w W & ARCHIVIO
Vi ATTREZZATURE AeSTRANEE
I RIMESSAGGIO TRATTORI
145 - : i,
/ ‘ ]
II % W w UFFICIO .".:‘
ﬁi% 1 | UFFICIO g ’4.:.._.:%
IMPIANTO DI Ly
DEPURAZIONE S =N I
I .2 ;# _— LB
Im : V1 RIUNIONI
. 1L
TR 4 — \
q
! A,
Y W AN ,m
153 o
] mﬁ g A,
1 o
q
4 A%
! G e
q
1 A% A, A% A%,
/ — = — e W e had
! O o - "
/ L AR, A%,
U £ it W e A, P
‘o O - -
; ~ , : 4
/ g %
J & | T 6 & & 6 & € 6 6 O
;1 63 & €& 6 O & & & O O e :
""“'{:Jg!!y‘MW‘MW“WMW ’J""""W‘WWWMW""“W““W‘WWW\""""‘\""""‘\""""‘\""‘WW“WWMW Ww”"ww”"‘WJ‘J""W‘J”‘\’W‘J‘J‘\W‘J‘J’\‘\’(‘{‘J‘JW ____________ U T T T T ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘{WMWWWW‘{‘{‘{‘{‘{‘l‘{‘{‘{‘{‘r‘{‘{‘w{‘{‘{‘{‘rwww{‘{‘{‘{‘{{{‘{‘{‘{‘{‘;J{‘{‘{‘{‘rJ{‘{‘{‘{‘\{””””r‘””W‘”\‘\‘\‘(‘[‘[‘[‘[‘[WWM\‘\‘\Wwwwr

YO YO T L T O P X L L XL X X O e S A o L A e A A e e e A R UIJ-L'-L"Il]llllllllllI|I|l|l|l|l|\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘v‘\‘\‘\‘\‘\‘\M\‘\M\‘\‘\‘\’\‘\‘]

\MMMMMMMMM\MMMMM\MM\MVWM\\\\\\\\\\l\MMMMMMMM\\ O L L L L O A e R A T T e RN AR

REGIONE
TOSCANA

Provincia di
Arezzo

Comune di
Sansepolcro

M.
{hoea

A
1
S E

ABOCA S.p.a.

Societa Agricola
Loc. Aboca Sansepolcro (Ar)

B

NUOVO CENTRO AZIENDALE da realizzarsi in Loc. Corpo del
Sole Comune di Sansepolcro, destinato all'attivita agricola della

OPERA: s . . . . .
societa ABOCA S.p.A. con la realizzazione di un impianto di
essiccazione erbe officinali e relativo comparto servizi aziendale.
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Prevenzione Incendi:
Ing. M.Biagioli & Ing. M.Moretti

Timbro responsabile

Geologia:
Dott. Raffaele Rotili

Compatibilita' idraulica e geotecnica :
Ing. Vittorio Vincenti

Sicurezza:
Arch. Luca Fortuni

Consulenza e Studi urbanistici:
Studio Tecnico Romolini
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